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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Schiffstation Wien City einer sicherheits-

technischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

wurde am 7. Dezember 2017 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadt-

rechnungshofausschusses vom 14. Dezember 2017, Ausschusszahl 111/17 mit Be-

schluss zur Kenntnis genommen. 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die sicherheitstechnischen Erfordernisse der 

Schiffstation Wien City sowie der Einhaltung von sicherheitstechnischen Bescheid-

auflagen einer Prüfung. 

 

Diese ergab, dass sich der bauliche Zustand der tragenden Stahlkonstruktion in ei-

nem augenscheinlich gut erhaltenen Zustand befand. Der Bodenbelag der Zugangs-

rampen und des Sonnendecks aus naturbelassenen Holzdielen zeigte allerdings eine 

mangelhafte Beschaffenheit. 

 

Die Prüfung ergab ferner, dass dem Brandschutz der Schiffstation durch unterschied-

lichste Maßnahmen, wie z.B. durch bautechnische Ausbildung von Brandabschnitten, 

einer automatischen Brandmeldeanlage, Feuerschutztüren, tragbare Handfeuerlö-

scher und einer Sprinkleranlage Rechnung getragen wurde. Es zeigte sich aber 

auch, dass in einem Technikraum leicht brennbare Materialien gelagert wurden. 

 

Die Einsichtnahme in Dokumentationen über die periodischen Überprüfungen von 

Brandschutzeinrichtungen ergab, dass die Unterlagen ordnungsgemäß geführt wur-

den und diese eine großteils mängelfreie Ausführung bestätigten. Allerdings stellte 

sich heraus, dass aufgezeigte Mängel behoben, aber deren Mängelbehebungen 

nicht dokumentiert wurden.  

 

Defizite bestanden bei der Lagerung von Betriebsstoffen auf einem der Vorstellobjek-

te, da diese z.T. nicht zulässig bzw. die Gefahrenquellen in den Brandschutzplänen 

nicht eingezeichnet waren. Des Weiteren konnten dem Stadtrechnungshof Wien kei-

ne konkreten Auskünfte zu den behördlich vorgeschriebenen Blitzschutzmaßnahmen 

gegeben werden. 
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Bericht der Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und Entwicklungs 

GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 10 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 10 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften 

Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlun-

gen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungs-

hofes Wien: 

 

Empfehlung Nr. 1 

Es wäre der schadhafte Bodenbelag zu sanieren und sofern Überlegungen angestellt 

werden den Belag zu erneuern, ein den Anforderungen entsprechendes, zertifiziertes 

Material zu verwenden. Für diesen wären die erforderlichen Pflege- bzw. Wartungs-

maßnahmen regelmäßig vorzusehen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. Dabei wird gemäß den Vorga-

ben des Stadtrechnungshofes Wien darauf geachtet werden, 

nur eines den Anforderungen entsprechend zertifiziertes Mate-

rial zu verwenden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die entsprechenden Arbeiten werden mit Mitte Juni 2018 abgeschlossen. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Es wäre der Mauerdurchbruch im Technikraum, durch welchen im Brandfall ein 

Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Raum möglich ist, ordnungsgemäß zu 

verschließen. Des Weiteren wären dort die leicht brennbaren Lagerungen entfernen 

zu lassen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde bereits aufgegriffen und der Mangel 

zwischenzeitlich behoben. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Die Besichtigung zeigte, dass die Feuerschutztüren teilweise durch das Aufstellen 

von Gegenständen, wie z.B. tragbare Handfeuerlöscher, in offener Stellung gehalten 

wurden. Es wären die Mitarbeitenden dahingehend zu unterweisen, dass Feuer-

schutztüren nicht in offener Stellung durch Gegenstände fixiert werden dürfen. Sofern 

jedoch ein betriebsbedingtes Offenhalten der Türen erforderlich ist, wäre dies durch 

Installation von Festhaltemagneten, welche durch die Brandmeldeanlage angesteuert 

werden können, zu bewerkstelligen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt.  

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 4 

In Überprüfungsbefunden waren Mängel festgehalten, welche bereits behoben wor-

den waren. Eine entsprechende Dokumentation der Mängelbehebungen in den Prü-

fungsbefunden fehlte. Es wären daher die ausführenden Firmen anzuhalten, die Be-

hebung der Mängel im jeweiligen Befund zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Aufgrund fehlender Eintragungen in den Brandschutzplänen wäre eine Adaptierung 

entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten vorzunehmen. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Es wären alle Alarme in das Kontrollbuch der Brandmeldeanlage einzutragen, auch 

in jenen Fällen, bei denen mehrere Alarme im Zuge einer Wartungstätigkeit ausge-

löst werden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. Die Wiener Donauraum Län-

den und Ufer Betriebs- und Entwicklungs GmbH hat ihre Brand-

schutzbeauftragten angewiesen, alle Alarme in das Kontroll-

buch der Brandmeldeanlage einzutragen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 7 

Die genehmigte, aber nicht ausgeführte Blitzschutzanlage der Schiffstation Wien City 

wäre nachzurüsten und das Einvernehmen mit der Behörde herzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. Die wiederkehrende Überprü-

fung der Anlage wurde in den Wartungsplan aufgenommen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 



StRH VI - 11/16  Seite 8 von 9 

Empfehlung Nr. 8 

Es wäre bzgl. der vorgefundenen Lagerungen von wassergefährdenden Betriebsstof-

fen auf den Vorstellobjekten auf die Einhaltung der behördlichen Auflage, welche ein 

entsprechendes Verbot beinhaltet, zu achten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt.  

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 9 

Es wären die Lochgrößen der Gitterroste der Landungsanlagen entsprechend den 

Vorgaben der SchAVO herzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wird umgesetzt. Die Wiener Donauraum Län-

den und Ufer Betriebs- und Entwicklungs GmbH wird die Gitter-

roste mit rutschsicheren Aluminiumblechen belegen lassen. 

Dies wird nach Saisonende in den Wintermonaten durchgeführt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 10 

Es wäre mit der Wiener Linien GmbH & Co KG Kontakt aufzunehmen, um die Kenn-

zeichnung des Weges zu jenem Ausgang der U-Bahn Station zu veranlassen, wel-

cher zur Schiffstation Wien City führt. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Der Empfehlung wird nachgekommen. Bis dato war eine Lö-

sungsfindung mit der Wiener Linien GmbH & Co KG noch nicht 

möglich. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Nach Kontaktaufnahme mit der Wiener Linien GmbH & Co KG und deren ablehnen-

der Stellungnahme sieht sich die Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und 

Entwicklungs GmbH nicht in der Lage, die Empfehlung umzusetzen. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl 

Wien, im August 2018 


